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01 02

03

04

23

300x200

N°01

PQS-4 KG

Cap: 2A-20BC

DISTÂNCIA MÁXIMA A SER

PERCORRIDA: 2,92m

02

23

300x200

N°02

PQS-4 KG

Cap: 2A-20BC

DISTÂNCIA MÁXIMA A SER

PERCORRIDA: 8,97m

300x150

17

01

13

300x150

13

300x150

01

   D=200

6,79x2,42

           (conforme NBR 14100 e NBR 13434)

Simbolo Placa

Descrição

PROIBIDO FUMAR

Local onde o fumo pode aumentar o risco de

incendio. Dimensões minimas D=20cm

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Bloco autônomo 30Leds 2w sobrepor

EXTINTOR DE INCÊNDIO

Indicação o extintor de incêndio

EXTINTOR DE INCÊNDIO

Extintor pó quimico -PQS -classe ABC.

Cap. Extintora  2A-20BC - 4 kg

SAIDA DE EMERGÊNCIA

Indicação da saida de emergencia. Dimensões

minimas 15x30cm (HxL)

Código

bombeiros

17

300x150

01

   D=200

23

300x200

LEGENDA

Quantidade

2

1

4

2

2

ROTA DE FUGA

Saida final (somente em planta)

Indicação

em planta

13

300x150

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Indicação do sentido de uma saida de emergen

cia. Dimensões minimas 15x30 (HxL)

2


 











 



















   

   


